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1:25มาตราส่วน
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LAV
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ห้องน้ำ
+0.35
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วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

ประตูบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย

กระจกใสหนา 6 มม.

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

-มือจับและชุดล็อกแบบฝังในบาน

ประเภท

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x100x2 mm.thk

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x40x2 mm.thk

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

ภายนอก

ภายใน

FIXED FIXED

วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

ประตูบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย

กระจกใสหนา 6 มม.

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

-มือจับและชุดล็อกแบบฝังในบาน

ประเภท

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x100x2 mm.thk

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x40x2 mm.thk

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายในFIXED FIXED

วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

ประตูบานเปิดเดี่ยว

-

ประเภท

ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 4" ทำสีย้อมไม้

บานโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด ปิดทับลามิเนต

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

ภายนอก

ภายใน

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

-มือจับก้านโยก

-ชุดล็อกระบบ Mortise Lock 

ภายนอก

ภายใน

วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

ประตูบานเปิดเดี่ยว

กระจกใสหนา 6 มม.

ประเภท

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x100x2 mm.thk

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 75x40x2 mm.thk

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

-มือจับก้านโยก

-ชุดล็อกระบบ Mortise Lock 

ภายนอก

ภายใน

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

ประตูบานเปิดเดี่ยว

-

ประเภท

ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 4" ทำสีย้อมไม้

บานโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดกันชื้น ปิดทับลามิเนต

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

-มือจับก้านโยกพร้อมชุดล็อก สำหรับห้องน้ำ

ภายนอก

ภายใน
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วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

ประตูบานเปิดเดี่ยว

-

ประเภท

-

กระจก Tempered หนา 10 มม.

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

-บานพับกระจกต่อผนัง

-มือจับสเตนเลส

-ตัวหนีบกระจกต่อผนัง

FIXED

กระจก Tempered หนา 10 มม.

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

หน้าต่างบานติดตาย

กระจกใสหนา 6 มม.

ประเภท

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x100x2 mm.thk

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x40x2 mm.thk

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

หน้าต่างบานกระตุ้ง

กระจกใสหนา 6 มม.

ประเภท

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x100x2 mm.thk

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x40x2 mm.thk

วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

หน้าต่างบานกระตุ้ง พร้อมช่องแสงติดตาย

กระจกใสหนา 6 มม.

ประเภท

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x100x2 mm.thk

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x40x2 mm.thk

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

ภายนอก

ภายใน
ภายนอก

ภายใน

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

ภายนอก

ภายใน

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

FIXED

FIXED

-มือจับและชุดล็อกบานกระทุ้ง

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

-มือจับและชุดล็อกบานกระทุ้ง

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

ภายนอก

ภายใน

ระดับฝ้าเพดาน

ระดับพื้นภายใน

วงกบ

กรอบบาน

ลูกฝัก

อุปกรณ์

หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย

กระจกใสหนา 6 มม.

ประเภท

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x100x2 mm.thk

อลูมิเนียม อบสีดำ ขนาด 50x40x2 mm.thk

-มือจับและชุดล็อกแบบฝังในบาน

-อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

FIXED FIXED
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ชาน
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+0.40
ระดับพื้นชั้นที่ 1 

ชาน
+0.30

ชาน
+0.15

แปลนพื้น
แบบขยายบันได 1

1:25มาตราส่วน

รูปตัด    A
แบบขยายบันได 1

1:25มาตราส่วน

A

+0.00

+0.00

จมูกบันไดสแตนเลส
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TYPICAL  DETAIL  1
RAFERENCE DWG. AA4.01

SCALE :  1:10

+3.50
ระดับท้องอะเส

C3 =3000 C1 =2900

แผ่นหลังคา Shingle Roof
สีเทาเข้ม

กระดาษดำกันน้ำ

ไม่อัด OSB กันชื้น หนา 10 มม.

ฉากกันน้ำ

รางระบายน้ำฝนสแตนเลส

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์
รุ่นซี-ชาแนล

ขนาด 300x3000x12x50 มม.
 ทาสีดำ

แผ่นวีวาบอร์ด หนา 10 มม.
 ทาสีดำ

แผ่นวีวาบอร์ด หนา 10 มม.
 ทาสีดำ

โครงเหล็กกล่องชุบสังกะสี
ขนาด 50x50x2.3 mm.

โครงเหล็กกล่องชุบสังกะสี
ขนาด 50x50x2.3 mm.

ชนวนกันความร้อน
SCG รุ่น STAY COOL

คานเหล็กรูปพรรณ
(ดูแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แปเหล็ก
(ดูแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครง Truss
(ดูแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

TYPICAL  DETAIL  2
RAFERENCE DWG. AA3.01

SCALE :  1:10

โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี
ขนาด 25x25x2.3 mm.

กรุด้วยไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า-เอ็ม 1
ทาสี P2

โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี
ขนาด 25x25x2.3 mm.

กรุด้วยไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า-เอ็ม 1
ทาสี P2

เซาะร่องกันน้ำหยด
ขนาด 10x20 mm.

บัวปูนปั้น

บัวปูนปั้น
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เลขที่แบบ รายละเอียดแบบ

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ

แบบขยายมาตรฐาน (1) 

S1.01

แบบขยายมาตรฐาน (2) 

แปลนฐานราก , เสาตอม่อ 

แปลนคานพื้น 

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

S2.01

S1.02

S1.03

S2.02

S2.03

S3.01 แบบขยายฐานราก , เสา , คาน , พื้น

รายการประกอบแบบก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงร้าง

หน่วยวัดระยะทั้งหมดใช้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้ในแบบ ปูนซิเมนต์สำหรับผสมคอนกรีต ให้ใช้ปูนซิเมนต์

ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 กำลังอัดประลัยของคอนกรีต (fc') ต้องไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ซม. โดยทดสอบ

จากตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน (CYLINDER Ø-15 x 30 ซม.) ที่อายุ 28 วัน เหล็กเสริม

คอนกรีต   RB 6 มม. - RB 9 มม.    ใช้ชั้นคุณภาพ  SR - 24

             DB 12 มม. - DB 20 มม. ใช้ชั้นคุณภาพ  SD - 40

ระยะทาบของเหล็กเสริม จะต้องไม่น้อยกว่า 35 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง สำหรับเหล็กเสริม ขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือเล็กกว่า 20 มม. ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม วัดจากผิวเหล็กถึงผิว

คอนกรีต ให้ใช้ค่าต่อไปนี้

7.1 องค์อาคารซึ่งเทหล่อคอนกรีตลงกับดินโดยตรงใช้ความหนา  6 ซม.

7.2 ส่วนที่เมื่อถอดแบบแล้วต้องถูกแดดฝน หรือสัมผัสกับดินโดยตรงใช้ 4 ซม.

7.3 ส่วนที่ไม่ถูกแดดฝนหรือสัมผัสกับดินโดยตรงใช้ 2 ซม.ในพื้นหรือผนัง และ 3 ซม.

     ในคานหรือเสา

ทั้งนี้ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมจะต้องไม่น้อยกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้น

GROUTING MATERIAL สำหรับ STEEL PLATE ให้ใช้แบบ NON SHRINKAGE MATERIAL รอยต่อระหว่าง

ก่อสร้าง (CONSTRUCTION JOINT) ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง กำหนดให้ผู้รับเหมาส่งแบบงานการเท

คอนกรีตล่วงหน้า เพื่อขออนุมัติต่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน

เสาเข็มที่ใช้ เป็นเสาเข็มเจาะขนาด ฺ 0.35xLม. รับน้ำหนักปลอดภัย 35 ตัน/ต้น . (F.S. = 2.5)

เสาเข็มที่ใช้ เป็นเสาเข็มเจาะขนาด ฺ 0.40xLม. รับน้ำหนักปลอดภัย 45 ตัน/ต้น . (F.S. = 2.5)

ดินถมกลับโดยรอบโครงสร้าง กำหนดให้บดอัดเป็นชั้นๆ ละ 20 ซม. ให้มีค่าทดสอบการบดอัดไม่น้อย

กว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST รอยต่อโครงสร้างทั้งหมด จะต้องวางในทิศทาง

หรือกำหนดให้ได้ระยะที่ทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยว (BOND) ในโครงสร้างดีที่สุด

วัสดุที่ฝังในคอนกรีตทั้งหมด จะต้องยึดแน่นและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนทำการเทคอนกรีต

ทุกครั้ง เหล็กเสริมในคอนกรีต จะต้องทำการปรับในหน้างานก่อสร้างเพื่อหลบเลี่ยงการวางขวางวัสดุอื่นๆ ที่

ฝังในคอนกรีตอาทิเช่น WATER STOP , เหล็กยึดแบบเทคอนกรีต , ท่อต่างๆ ที่ฝังในคอนกรีต เป็นต้น

เหล็กรูปพรรณ ใช้เหล็กชั้นคุณภาพ Fe-24 และใช้ลวดเชื่อม ELECTRODE ชั้นคุณภาพ E-70 คานเหล็ก

รูปพรรณส่วนที่อยู่สูงจากพื้นไม่เกิน 8 ม. และเสาเหล็กของอาคารโรงงานให้ทาสีป้องกันสนิม 2 ครั้ง และทา

ทับด้วยสีทนไฟ PROTHERM STEEL (ANTIFIRE ENGINEERING)หรือเทียบเท่า ให้ได้ความหนา 500

ไมครอน ก่อนทาทับด้วยสีน้ำมัน หรือตามที่ระบุในแบบ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจาก

นี้ให้ทาสีป้องกันสนิม 2 ครั้ง ก่อนทาทับอีก 2 ครั้งด้วยสีน้ำมัน หรือตามที่ระบุในแบบ งานก่ออิฐและผนัง

อื่นๆ ให้มีได้เฉพาะที่แสดงไว้ในแบบสถาปัตยกรรมเท่านั้น นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น มาตรฐานในการก่อ

สร้าง และความปลอดภัยในการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย (วสท.) และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ของทางเครือซิเมนต์ไทย

ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของระยะต่างๆ ระดับใช้งาน

และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการเทคอนกรีต

ในกรณีที่ในแบบก่อสร้างไม่ได้ระบุรายละเอียดเอาไว้ หรือมีข้อขัดแย้งในแบบก่อสร้างให้ทางผู้รับ

เหมาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทางผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อดำเนินการวินิจฉัย

ผู้รับเหมาจะต้องทำการตรวจสอบแบบจากแปลน รูปด้าน รูปตัดของแบบสถาปัตยกรรม และงาน

ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวของเพื่อความถูกต้อง ก่อนการดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง

1:100
แปลนโครงสร้างหลังคา
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แปลน
แบบขยายฐานราก F

1:20SCALE

LEAN CONCRETE 1:3:5 

COMPACTED SAND    

รูปตัด
แบบขยายฐานราก F

1:20SCALE

ระดับดินเดิม ±0.00

1 - RB 9 mm. (รัดรอบ)
9 + 9 - DB 12 mm.

6-DB 12 mm.

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

C , C' (เสาตอม่อ)

4-DB 12 mm.

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

C (เสาชั้น 1)

2-DB 12 mm.

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

2-DB 12 mm.

B1

2-DB 12 mm.

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

2-DB 12 mm.

B2 (mid.)

2-DB 12 mm. (Extra)+

3-DB 12 mm.+

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

3-DB 12 mm.

BC1

2-DB 12 mm.(L=2.50 m.)
5-DB 16 mm.+

ป-RB 6 mm. @ 0.15 m.

4-DB 16 mm.

BC2

3-DB 12 mm.

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

3-DB 12 mm.

B3 (mid.)

2-DB 12 mm.(Extra)+

3-DB 12 mm.+

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

3-DB 12 mm.

B3 (cont.)

2-DB 12 mm.(Extra)
2-DB 12 mm.+1-DB 16 mm.

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

2-DB 12 mm.+1-DB 16 mm.

B4 (mid.)

2-DB 12 mm.(Extra)+

(2-DB 12 mm.+1-DB 16 mm.)+

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

2-DB 12 mm.+1-DB 16 mm.

B4 (cont.)

2-DB 12 mm.(Extra)

4-DB 16 mm.

ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.

4-DB 12 mm.

B5 (mid.)

2-DB 16 mm.(Extra)+

แบบขยายเสา
1:20SCALE

แบบขยายคาน
1:20SCALE

หมายเหตุ : 1. B/B (Bent up bar) คือเหล็กเสริมพิเศษแบบคอม้า

         ช่วงกลางคาน (mid.) เป็นเหล็กเสริมล่าง , Length = 3L/5

ช่วงหัวเสา (cont.) เป็นเหล็กเสริมบน , Length =L/4 

      2. Extra คือ เหล็กเสริมพิเศษ ของช่วง mid. หรือช่วง cont.

      3. Bx คือ คานเบอร์ ใดๆ ที่ต้องดัดงอเหล็กแกนเพื่อลดระดับคาน

RB 6 mm.@ 0.20 # m. หรือ
Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 # m.

Plastic กันชื้น

RB 9 mm. @ 0.20 m.

RB 9 mm. @ 0.15 m.

(SHORT SPAN)
≥

WIRE MESH Ø4 mm. @0.20 m.#

แผ่นพื้น ค.อ.ร รับน้ำหนักบันทุก LL ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.
RB 9 mm. @ 0.35 m., L= 60 cm.
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แบบขยาย TRUSS
1:25SCALE

Fixed Support
เสา คสล.

 Free Support
เสา คสล.

 Free Support
เสา คสล.

Upper + Lower Chord , Ø 1 12" (40 mm.),thk.=2.30 mm.

Diagonal Chord , Ø 1 12" (40 mm.),thk.=2.30 mm.

Web + Diagonal Chord , Ø 3/4" (20 mm.),thk.=1.60 mm.

2 PL.-200 x 200 x 9 mm.
Lower Chord
Ø 1 12" (40 mm.),thk.=2.30 mm.

4-Ø 15 mm. x 0.30 m.
Anchor Bolts

"Hole" for Fixed Support

Fixed Support
1:5SCALE

2 PL.-200 x 200 x 9 mm.
Lower Chord
Ø 1 12" (40 mm.),thk.=2.30 mm.

4-Ø 15 mm. x 0.30 m.
Anchor Bolts

"Hole" for Free Support

Free Support
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ตารางโหลดไฟฟ้า

รายละเอียดการติดตั้ง (1)

แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

VS

สาระบัญแบบ และ สัญลักษณ์ประกอบแบบ

รายละเอียดการติดตั้ง (2)

แปลนระบบไฟฟ้ากำลัง  
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